
１－１号井戸 １－２号井戸 １－３号井戸 １－４号井戸

4月5日 --- --- ---

5月10日 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6月14日 --- --- ---

7月5日 --- 0.001未満 0.001未満

8月2日 --- --- ---

9月6日 --- 0.001未満 0.001未満

10月4日 --- --- ---

11月1日 --- 0.001未満 0.001未満

12月6日 --- --- ---

1月11日 --- 0.0010未満 0.0010未満

2月1日 --- --- ---

3月1日 --- 0.001未満 0.001未満

4月5日 --- --- ---

5月10日 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6月14日 --- --- ---

7月5日 --- 0.001未満 0.001未満

8月2日 --- --- ---

9月6日 --- 0.001未満 0.001未満

10月4日 --- --- ---

11月1日 --- 0.001未満 0.001未満

12月6日 --- --- ---

1月11日 --- 0.001未満 0.001未満

2月1日 --- --- ---

3月1日 --- 0.001未満 0.001未満

　※１　１－３号井戸は毎月検査を実施しています。

　　　 また、１－１号井戸と１－２号井戸は水源が同じであるため、毒ガス対象区域に近い１－２号井戸の

 　　　検査を行うことで、１－１号井戸の数値としても扱っております。

　※２　検査回数が異なる理由は、毒ガスの対象区域に近いほど検査頻度が多くしているためです。

　　　　令和3年度水質検査結果（ヒ素・シアン）

検　査　項　目 単　位 基　準　値 検 査 日
検 査 場 所 ・ 結 果

0.001未満ヒ素及びその化合物 (mg/ℓ) 0.01以下

0.001未満
シアン化イオン及び

塩化シアン
(mg/ℓ) 0.01以下


